珠海市中西医结合医院 5 号楼 9、10 楼产科中医治疗室艾灸排烟机安装采购项目需求
一、项目概况
本院 5 号楼 9 楼、10 楼产科中医治疗室各设置 3 张理疗床位，合计 6 张艾灸理疗床位，需配套安装专业艾灸强力排烟系统。供应商须现场实地勘查现场施工条件后，结合现场实际工况出具完整包干报价方案。现场施工环境详见附图，室内为标准模块化吊顶、独立床位隔断布局，需适配吊顶轨道式排烟安装工艺，施工不得破坏原有墙体、吊顶、水电及医用隔断设施。
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二、参数及配置要求
本项目全部设备须满足以下技术标准，所有参数不得负偏离，全套配置清单如下：
（一）排烟主机（4 台）
1. [bookmark: _GoBack]电器性能：额定电压 220V/50Hz；额定功率≥0.75KW，风机转速≥2800r/min，运行噪音控制在 40dB~50dB 区间，额定风量≥2200m³/h；
2. 风机构造：采用航空铝合金叶轮，耐高温、抗艾油烟附着、不易积油堵塞；
3. 净化性能：艾烟颗粒物捕获净化效率≥95%，可高效处理全身多柱灸、隔姜灸、雷火灸等高烟量艾灸工况，单台主机适配 1 张完整理疗床位；
4. 运维设计：整机支持免拆线路整体清洁，风机扇叶可单独拆卸水洗，无常规过滤耗材，长期使用无耗材更换成本。
（二）升降系统（6 套）
每套升降行程上下最大调节距离 80cm，配套前后轨道滑行距离 1.2m，适配不同身高患者、不同施灸部位灵活调节烟罩高度。
（三）合金承重轨道（6 套）
配套吊顶专用合金轨道，承重达标、不易变形锈蚀，适配全屋吊顶预埋安装，安装后稳固无晃动。
（四）无线遥控控制系统（6 套）
具备无线遥控一体化控制功能，可远程控制电动升降、轨道前后滑动、集烟罩 360° 全方位旋转，操作简易，适配医护日常诊疗使用。
（五）艾灸集烟排烟罩（6 套）
1. 材质标准：4mm 加厚亚克力材质，耐高温、不易变形、透明可视，方便医护观察患者施灸部位；
2. 尺寸规格：长 900mm× 宽 600mm，覆盖人体全身施灸区域，杜绝烟雾外溢扩散。
（六）吸烟喉（6 套）、专用排烟软管（6 套）
配套专用密封吸烟喉、耐弯折排烟软管，管路密封性强，长期使用不漏烟、不老化开裂。
三、报价文件编制要求
1. 供应商须提供完整分项报价清单，清晰列明设备名称、品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、数量；随货提供产品合格证、出厂检验资料等证明文件；
2. 单独列明全套安装辅材明细，包含辅材名称、规格、材质、尺寸、采购数量，不得笼统打包报价；
3. 本项目为总价包干模式，报价包含设备供货、运输、人工安装、吊顶开孔、管路铺设、防水处理、设备调试、垃圾清运、税费、售后维保等全部费用，采购单位无需额外支付任何增项费用。
四、售后服务及质保要求
1. 质保期限：排烟主机整机质保期≥ 2 年，核心电机质保期≥ 5 年；供货时同步提供产品合格证、出厂检测报告等全套资质资料；
2. 故障响应服务：供应商承诺 7×24 小时全天候售后保障服务（含法定节假日、夜间时段）；采购单位发出故障报修通知后，供应商须 2 小时内电话响应，24 小时内派遣专业技术人员抵达现场完成检修；
3. 交付标准：全部设备、管路安装调试完毕后，须达到稳定正常使用标准，排烟效果、噪音、升降调节功能全部符合本项目技术要求，经院内联合验收合格后方视为交付完成。
4. 施工要求：所有设备、辅材、施工工艺须符合医院医用诊疗环境使用标准，施工过程做好防尘、降噪、成品保护，完工后清理现场施工垃圾；
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